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Abstract 
 
In this paper, the authors discussed whether the reduction in the electric rate and the amount of 
the carbon dioxide generation can be achieved, while keeping similar brightness has been 
examined by replace existing fluorescent amps to fluorescent lamps type LED（Light Emitting 
Diode) illuminator. As a result, it is cleared that the higher effect can be achieved by the 
replacement of illuminators. 
 
keywords : replacement fluorescent lamps to lamps type LED illuminator, 
          reduction in electric rate and carbon dioxide, fresh processing center 
 
  
 
１ はじめに 
 
 先の大震災により我々は多くを学んだ。地下資
源は有限であることを知り、一方では我々の社会
が電気に多く依存し過ぎていることを知った。ま 
た、エネルギーを大量に消費する社会は持続でき
ないという認識も得た。しかし、従来型のエネル
ギー源を循環型のエネルギー源に置き換える、あ
るいは、何らかの代替方法により省エネルギー化 
 
 
を図りこのエネルギー問題を乗り越えることは可 
を図りこのエネルギー問題を乗り越えることは可
能なのだろうか。多少のコスト増に目をつむって
も、やはり、コストを無視した循環型のエネルギ
ー源への置き換えや省エネルギー化は長続きしな
いという現実は重い。 
 拙文では既存の蛍光灯を蛍光灯型 LED (Light 
Emitting Diode)に変更することで，これまで同様
の明るさを保ちながら，電気料金や二酸化炭素発
生量の削減をはかることが可能であるかを検討す
る． 
 ここで、LED の特徴をまとめると次の通りであ
る。 
1) 消費電力を 50％以上削減しランニングコスト
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４ おわりに 
 
 拙文では既存の蛍光灯を蛍光灯型 LED（Light 
Emitting Diode）に変更することで，これまで同
様の明るさを保ちながら，電気料金や二酸化炭素
発生量の削減をはかることが可能であるかを検討
した． 
 その結果、室内照明で約 40%、冷蔵庫、屋外灯
で 70%の消費電力を削減できる効果は大きく、ま
た、初期コストの回収年は４年程度と実用的な結
果を得ることのできることが分かった。また、本
検討を通じて、LED の導入においては、点灯時間
が長い使用箇所、設定室温が低い箇所、天井が高
いなど照明器具の交換コストが高い場所、破損時
の飛散防止タイプを利用している場所などで、と
くに優位であることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ 農産仕分け室の改善(ﾘｱﾙﾁｭｰﾌﾞ  
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図４ 農産仕分け室の改善(高輝度 LED 
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を抑えられる. 
2) 寿命が蛍光灯の約 3.3 倍であり，交換頻度が低
い。 
3) 耐飛散性があり，食品加工部門などに適してい
る。 
4) 発熱量が小さく，空調負荷の低減に繋がる。 
 
２ 検討手法 
 
 コープさっぽろ江別生鮮加工センターの全室に
ついて、図面と現地調査により既存照明器具を掌
握し、コンピュータシミレーションにより、現室
内の床上 1000mm 部分の照度を計算解析（複数機器
からの照度、壁などの反射照度などの和）し、そ
れと同等以上となるような LED 器具を選定、配置
すると仮定し、検討試算を行う。 
 ここでは、以下の４項目について、同建物の電
気契約状況、運用状況により、金額ベースで試算
する． 
1) 電力料金の削減幅 
2) 交換頻度の長期化による交換費用削減幅 
3) 発熱量の削減による空調負荷の低減幅 
4) 飛散防止性能保有による、HACCP(食品衛生上
の危害分析重要管理方式）対策費用の削減 
 なお、検討の対象とする蛍光管は次の３種類と
する。 
①高輝度 HF 管（既設：FHF32W×2、反射笠付き） 
②蛍光灯型 LED 管（クリー社製リアルチューブ 
OPJ-1200N） 
③高輝度 LED 管（サムスン電子製） 
 
３ 試算および結果例 
 
3.1 「農産仕分け室（物流作業場）」での例 
コープ側から交換を優先させたい部屋の一つと
させた「農産仕分け室（物流作業場）」を例に取り
LED 蛍光管への置き換えについて先に述べた項目
について検討を進める。 
 図１に高輝度 HF 管を用いた現状の床上 1000mm
部分での照度の分布を示す。また、現状の HF 管
を同数の蛍光灯型 LED 管（リアルチューブ）に置
き換えた場合の照度を図２に示す。 
 図２に示すHF管を同数の蛍光灯型LED管に置
き換えた結果では、照度が低くなり、従来の HF
管による照明を得るには 43 台の蛍光灯型 LED 管
を追加する必要のあることが分かった。この照度
を増す方法では、あらためて蛍光管の散り付け位
置の移動と追加工事が必要となり、コストの増加
を来たすこととなる。したがって、ここでは、既
設のHF管を同数の高輝度蛍光灯型LED管により
置き換えることを考える。照度の結果を図４に示
す。照度は既設の HF 管を利用した図１の結果よ
りも 10％程度増加しており、照度は十分である。 
したがって、LED 間での置き換えではこの高輝度
蛍光灯型 LED 管を用いることを推奨する。 
なお、後述するコスト、二酸化炭素の低減の程
度などから、「農産仕分け室（物流作業場）」にお
いて、投資回収年数；3.9 年，削減電気料金；848,504
円/年，二酸化炭素削減量；32,547kg/年という、
LED 間での置き換えによる高い効果を得ることの
できることが明らかとなった． 
 
3.2 主要照明機器の代替効果 
 表１に LED 蛍光管導入による消費電力の低減
の程度を、表２には同じく削減年間コストを、さ
らに、表３には二酸化炭素の削減の程度を示す。 
 室内照明で約 40%、冷蔵庫、屋外灯で 70%の消
費電力を削減できる効果は大きく、また、初期コ
ストの回収年は４年程度と実用的な結果を得るこ
とのできることが分かった。 
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ドイツにおける CFP、エコスーパーへの取り組みについて 
ドイツにおける環境問題調査報告（2010 年 7 月） 
 
岩佐 達郎* 
 
The Trial for CFP system and Eco-super in Germany 
A Report of the Inspection Tour in Germany July 2010  
Tatsuo IWASA* 
 
(原稿受付日 平成 23 年 5 月 25 日 論文受理日 平成 24 年 1 月 19 日） 
 
Abstract 
 
The Center of Environmental Science and Disaster Mitigation for Advanced Research in Muroran 
Institute of Technology started a collaboration project with Coop Sapporo in 2008.  The 
collaboration project was continued in 2010 and the inspection tour of Dr. Iwasa in Germany 2010 
was a part of the collaborative study on the technologies that reduced CO2 in supermarkets.  The purposes of this inspection tour were as follows: 1)Visit and discuss on the environmental issues of  
Germany with Ms. Mineko Imaizumi in Freiburg, 2)Visit the Victolia Hotel in Freiburg and 3)Visit 
the first eco-supermaket, Tengelmann Klimamarkt, in Mülheim an der Ruhr. 
 
Keywords : Germany，Environmental issues，Eco-supermarket，Greenhouse gas 
 
  
1 はじめに 
 
2010 年７月 14 日から 21 日にかけて、ドイツの
環境問題の現状について視察を行ったので報告す
る。この視察は本学環境科学防災研究センターと
コープさっぽろとの共同研究の一環として行われ
た。今回の視察の目的は以下の３点である。１．
CFP 制度を中心に現在のドイツの環境問題につい
て；今泉みね子氏訪問・対談。２．ホテル ビク
トリア（Das umweltfreundlichsten Privat-Hotel 
der Welt）環境に配慮したホテルの視察。３．テ
ンゲルマンの環境スーパー（Der Deutschlands  
 
* 環境科学・防災研究センター 
erster Tengelmann Klimamarkt）の訪問。本来
の私の担当課題であるドイツでの CFP 制度の現状
を調べるという課題からは少しはみ出た部分があ
るが、環境問題という観点からこのような視察と
なった。特に今回の視察のアレンジには今泉氏の
ご助力を賜った。今泉氏の問題意識がある程度反
映されたものとなったと言えるかもしれない。視
察で訪問した場所はフライブルグ（Freiburg）と
Dortmund 近郊の Mülheim an der Ruhr である。（図
１） 
 
2 概要 
 
2.1 CFP 制度を中心に現在のドイツの環境問題に
本間 弘達， 媚山 政良， 飯嶋 和明 
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表１ LED 蛍光管の導入による消費電力の低減の程度一覧 
表２ LED 蛍光管の導入による削減年コストの一覧（○印は推奨する変更機器）
表３ LED 蛍光管の導入による二酸化炭素の削減量の一覧（○印は推奨する変更機器）
